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Fecha 06.10.2022

N° cliente 10000307694
Orden 421320
No. Muestra 764817 Agua de consumo - Agua de deposito
Proyecto 2624 Proyecto Aguas de Burgos pedido: 20220001
Fecha de recepcion 27.09.2022
Fecha de toma de muestra 26.09.2022
Muestreador Cliente*)
Referencia del cliente SALIDA ETAP - 114
Temperatura llegada muestra (°C) 8
Cantidad de muestra BOTTLE SET

RD.140/200
3 Aguas Limite de
consumo. cuanti-
Unidad Resultados Red Incerlidum. ficacion Método

Informacion del cliente
Cloro libre (in situ) 9 mg/l 0,43 1 0 Informacién cliente
Cloro total (in situ)  Imagl 0,46 0 Informacion cliente
Temperatura del agua (in situ) 1)°C 14,3 0 Informacién cliente |
Microhiolégicos
Recuento de microorganismos aerobios a 22u) | fe/m| <1 100 1 UNE EN ISO 6222: 1999(TA)
Recuento de Bacterias Coliformes 4 |ufc/100ml ) o o | 0 ISO 9308-1: 2014(TA) |
Recuento de Clostridium perfringens u) |ufe/100ml 0 0 0 1ISO 14189:201 S(Tf
Recuento de Escherichia Cali u) |ufe/100ml 0 0 0 ISO 9308-1: 2014(TA)
Recuento de Enterococos intesltinales v) [ufc/100ml 0 0 0 UNE-EN ISO 7899-2:2001(TA)
Organolépticos
Decloracién (olor/sabor) NO UNE-EN 1622: 2007
Fecha y hora ensayo (olor/sabor) 28/09/2022 12:02 UNE-EN 1622: 2007
Turbidez UNF o 041 5 | +-35% | 0,2 QMP_504 Al 50 06 x
Olor a 25°C - 1 3 1 UNE-EN 1622: 2007
Color mg/l PUCo 1,0 15 1 QMP_504_Al_50_02_x (Mélodo D)
Sabor a 25°C . 1,0 15 1 UNE-EN 1622: 2007 . |
Fisico-Quimicos -
|Amonio (NH4) mg/l - <005 05 | 0,05 QMP_504 Al 50 15 x |
Cianuros totales ugfl <10 50 | | 10 | SMA4500CNE, 23 Ed. |
Cloruro mg/l <10| 250 10 QMP_504 Al 50 15 x
Conductividad a 20° C ySiem 104 2500 | +-10% 10 UNE-EN 27888: 1994
Fluoruros mg/| <0,10] 1,5 0,1 QMP_504 Al 50 13 x
Nitrato (NO3) mg/l _<1,0 80 1 QMP_504 Al 50 15 x |
Nitritos (NO2) B mg/I <0,02| 05 0,02 QMP 504 Al 50 15 x
Oxidabilidad ~ |mg 02/l <0,50 5 0,5 QMP 50 09 x |
pH B 81| 65-95 | +-0,2 2 SM4500HB, 23 Ed. |
Sulfato o mg/l N <10] 250 10 QMP_504 Al 50 15 x |

pégina 1de 5

Las actividades marcadas con **)" no estén amparadas por la acreditacién de ninguna Entidad de Acreditacion. El resto de
aclividades estan cublertas por la acreditacién ISO/IEC 17025:2017.
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INFORME ANALITICO
Orden 421320
No. Muestra 764817 Agua de consumo - Agua de deposito
RD.140/200
3 Aguas Limite de
consumo. cuanti-
Unidad Resultados Red Incertidum. ficacion  Método
Temperatura ensayo (pH/conductividad) °C _24,1 0 SM 4500 H+B_IUNEN_
) 27888
TOC mg/l 141 | H-25% 1 UNE-EN 1484:1998 (NPOC)
Bromatos u) |mg/l <0,002 (LDD)| 0,01 0,005 | DINENISO 15061 : 2001-12(8B)
Clorato ) Y |mg/l 0,060 | 0,05 |DINENISO10304-4 :1999-07(BB)
Cloritos 9 [mg/! <0,05 0,05 [DINENISO 10304-4 : 1999-07(8B)
Metales disueltos _
Boro (B) _ 0 [mg/l <0,050] 1 0,05 QMP_55 14 x(TA)
Mercurio (Hg) ) | pg/l <0,10 1 0,1 QMP_55 01 x(TA)
Sodio (Na) - 9 Img/l 2,71 200 +-20% | 0,3 QMP_55 14_x(TA)
Aluminio (Al) Y [pgfl 34| 200 +-16 % 25 QMP 55 23 x(TA)
Antimonio (Sb) Y |pall _<0,5 5 0,5 QMP_55 23 _x(TA) |
Arsénico (As) Yl |pgfl <0,50 10 ) 0,5 QMP 55 23 x(TA)
Cadmio (Cd) Y gl ) <0,10 5 0,1 QMP_55 23 x(TA)
Cobre (Cu) W) |mg/l <0,001 2 0,001 QMP 55 23 x(TA) |
Cromo (Cr) W {ugll <0,50 50 - 05 QMP_55 23 x(TA)
Hierro (Fe) ) u) |ugll <50f 200 50 QMP 55 23 x(TA)
Manganeso (Mn) u) gl 3,7 50 +-10% 1 QMP_55 23 x(TA)
Niquel (Ni) W) {ugll <1,0 20 1 QMP_55 23 x(TA)
Plomo (Pb) u) | g/l <1,0 10 1 QMP 55 23 x(TA)
Selenio (Se) W) g/l <1,0 10 1 QMP_55 23 x(TA
Compuestos Volatiles (VOC) ]
[Benceno g/l | <030 1 | | 03 | QMP 504 Al 52 07 x
Compuestos Volatiles Halogenados (VOCX) -
Tetracloroetileno pall <0,30 03 QMP_504 Al 52 07 x
| Tricloroetileno pa/l <0,30 0,3 QMP_504 Al_52 07 x
1,2-Dicloroetano pg/l <0,30 3 0,3 QMP_504 Al 52 07 x
Suma deTncforneMenoyTelrac-oroetlleno ugfl <0,60 x) 10 0,6 QMP 504 Al 52 07 x
Trihalometanos -
Bromodiclorometano ug/l <5,0 5 QMP_504_Al 52 07 x
Dibromoclorometano ug/l <5,0 5 QMP_504 Al 52 07 x
Tribromometano ug/l <5,0 5 QMP 504 Al 52 07 x
Triclorometano ~lpghl <5,0 5 QMP_504_Al 52 07 x
|Suma de Trihalometanos ug/l <20 *| 100 20 Céleulo
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (HAP)
Benzo(a)pireno gl <0,0030| 0,01 0,003 QMP_504 Al 52 09 x |
Benzo(b)fluoranteno pgl/l <0,0050 0,005 QMP_504 Al 52 09 x
Benzo(g,h,i)perileno ua/l <0,0050 0,005 QMP 504 Al 52 09 x
Benzo(k)fluoranteno dafl <0,0050 0,005 QMP 504 Al 52 09 x
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/l ) <0,0050 0,005 QMP_504 Al 52 09 x
Suma 4 PAH (R.D. 140/2003) pa/l <0,020 ¥| 0,1 0,02 Calculo
Plaguicidas Organoclorados B ]
Alacloro Mg <0,050] 0,1 0,05 | QMP_504 Al 52 09 x |
Aldrin o <0,0090| 0,03 0,009 | QMP_504_Al 52 09 x
alfa-Clordano B ug/l <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
alfa-Endosulfan ug/l <0,030 0,1 0,03 QMP_504_Al 52 09 x
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Las actividzdes marcadas con "*)" no esldn amparadas por la acreditacién de ninguna Entidad de Acreditacion. El resto de
actividades estan cublertas por la acreditacion ISO/IEC 17025:2017.




DOC-34-2771810-E8-P2

AGROLAB MEDIOAM

C\Estany, parcela 5.1.5., nave
64-65

43006 TARRAGONA
Tel. +34 877 99 03 89

BIENTE S.L.U.

Your labs. Your service,

a= AGROLAB oW
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INFORME ANALITICO
Orden 421320
No. Muestra 764817 Agua de consumo - Agua de deposito
RD.140/200
3 Aguas Limite de
consumo. cuanti-
Unidad Resultados Red Incerlidum. ficacion Método
alfa-HCH ug/l <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x |
beta-Endosulfano ug/l <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x |
beta-HCH ug/l <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
Clorotoluron I ugll <0,030 0,1 - 0,03 QMP_504 Al TI 20 20 x|
delta-HCH pg/l <0,030 01 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
\Dieldrin [Ts]]] <0,0090| 0,03 ~ 0,009 QMP_504 Al 52 09 x
\Endosulfano sulfato ug/l <0,030] 0,1 - 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
Endrin  lugn ~ <0,030] 0,1 0,03 | QMP 504 Al 52 09 x
Endrin aldehido ug/l <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x |
Endrin cetona  gh <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x |
gamma-Clordano pgfl o <0,030] 0,1 0,03 QMP 504 Al 52 09 x | ) X |
gamma-HCH (Lindano) ya/l ~<0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
\Heptacloro ugfl - <0 ,0090, 0,03 0,009 QMP_504 Al 52 09 x
Heptacloroepoxrdo ugfl <0,0090| 0,03 0,009 QMP_504 Al 52 09 x
Metolacloro )| pgh - <0,050] 0,1 0,05 | QMP 504 Al 52 09 x |
Metoxiclor ug/l <0,030] 0,1 0,03 | QMP_504 Al 52 09 x
p.p~DDD o |pafl _<0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
p,p-DDE da/l <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al 52 09 x
p,p-DDT ug/l <0,030 0,1 0,03 QMP 504 Al 52 09 x
Propizamida 9 | ug/! <0,030] 0,1 0,03 QMP_504 Al_TI 20 x |
ICipermetrina Wlmgl |  <0,00003 (LDD)| 0,0001 0,00005 | DIN38407-37:2013-11(88) |
Linuron W mg <0 00003 (LDD) ™| 0,0001 0,00006 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Plaguicidas Organofluorados -
[Trifluralina ] ) g/ <0,030] \ 003 | QMP_504 Al Tl 20 x |
Plaguicidas Organofosfolados B -
Azinfés-metilo 9 {ug/l <0,030{ 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Cadusafos 9 |ugll <0,030 01 [ 0,03 QMP_ 504 Al TI 20 x
Clorfenvinfos I |pgll <0,030f 041 | 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
|Cloropirifos O o o <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Cumafds 9 pall <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
\Demeton-O  pgh - <0,030] 0,1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Demeton-S Mg | <0,030] 0,1 0,03 | QMP 504 Al TI 20 x |
Diazinon 9 gl <0,030 01 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Diclorvos 9 lpafl <0,030 0.1 0,03 QMP_504 Al TI 20 X |
Disulfoton 9 gl <0,030 0,03 QMP 504 Al TI 20 x |
Etoprofos 9 | ugfl <0,030 01 | 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Fenclorfos Tuall _<0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Fensulfotion 9ugh <0,030| 0,1 0,03 [ QMP_504 Al TI 20 x |
Fention ) g/l <0,030f 0,1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Forate 0 pgll <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al T 20 x |
Mevinfés ) pgll <0,030| 0,1 - 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Paration-etilo 9 pgh <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
\Paratién-metilo ) ugfl - <0,030 0,1 0,03 QMP_504 AI_TI 20 x |
Prothiofos gl <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
|Sulprofos ugh B <0,030] 0,1 0,03 QMP_504 Al Ti 20 x
Tetraclorvinfos 9 gl <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Tricloronate ) ugfl <0,030 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x

Las actividades marcadas con "*)" no estén amparadas por |a acreditacién de ninguna Entidad de Acreditacién. El resto de

actividades estan cubiertas por la acreditacién ISO/IEC 17025:2017.
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Fecha 06.10.2022
N? cliente 10000307694
INFORME ANALITICO
Orden 421320
No. Muestra 764817 Agua de consumo - Agua de deposito
RD.140/200
3 Aguas Limite de
consumo. cuanti-
Unidad Resultados Red Incertidum. ficacion Método
Glifosato 9 [mgl <0,000010 (LDD)| 0,0001 0,00003 | DINISO 16308 : 2017-09(BB)
Suma de pesticidas R.D. 140/2003 ) g/l <0,25 ¥ 05 0,25 Calculo
Triazinas ) , -
Amelrina ~ Hpgh <0,030, 0.1 0,03 QMP_504 Al_TI 20 x
\Atraton ) gl <0,030| 0,1 - 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Alrazina 9 gl <0,030| 0.1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
Prometon 9 ugll <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Prometrina _ gl <0,030| 0,1 i 0,03 QMP_504 Al_TI 20 x
Propacina I gl <0,030| 0.1 0,03 QMP 504 Al Tl 20 x
Secbumeton 9 [ugh <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
Simazina O g <0,030| 0,1 0,03 QMP 504 Al Tl 20 x
Simetrin O gl <0,030{ 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
|\ Terbutilazina gl <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al Tl 20 x
| Terbutrina ) [pg/ <0,030| 0,1 0,03 QMP_504 Al TI_20 x
Trietazin 9 pgh <0,030/ 0.1 0,03 QMP_504 Al TI 20 x
[Cloro combinado (cliente) 2 magll I <0,10] [ [ 01 ] Calculo |

x) Ei célculo se realiza sin lener en cuenta los resullados inferiores al limite de cuantificacidn.

mv) El limite de cuantificacion/deteccién ha lenido que ser incrementado, debido a que el malerial fue diltido debido a su consistencia.

Explicacién: El simbolo '<' o n.d. precedenle a un resultado, significa que el valor oblenido esté por debajo del limite de cuantificacién.
“<... (LDD) o n.d.: por debajo del limite de deteccion.

El calcuto de la estimacion de Ia incertidumbre analitica combinada y expandida de medida indicado en el presente informe, se basa en
la GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCG, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, 2008) y el Nordltest
Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). £l factor de cobertura
utilizado es 2 para un nivel de probabilidad del 95% (intervalo de confianza).

u) Ensayo subconlralado a un lahoratorio de AGROLAB GROUP

Anélisis realizado por
(BB) Dr.Blasy-Dr Busse Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching ! Ammerses, acreditado segin DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Ndmero de acredilacion:
D-PL-14283-01-00 DAkKS

Métodos
DIN EN ISO 10304-4 ; 1999-07; DIN EN I1SO 15061 : 2001-12; DIN ISO 16308 : 2017-09; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-
11
(TA) AGROLAB IBERICA S.L.U., Tarragona, CL.Valencia 205, 43006 Tarragona, acredilado segiin UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, Nimero de acreditacion: 258/LES29 and 258/LE5S30
ENAC

Métodos

SO 14189:2013; ISO 9308-1: 2014; QMP_55_01_x; QMP_55_14_x; QMP_55_23_x; UNE EN ISO 6222: 1999; UNE-EN ISO 7898-2:2001
Para los parametros analizados, la muestra cumple las especificaciones de RD.
140/2003 de 7 de febrero 2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano y sus modificaciones posteriores.
Comentario
El analisis de olor se realiza a 25°C. Mélodo: corto, no forzado y 3 catadores. El origen de agua de referencia es un agua mineral embotellada.

Comentario
El analisis de sabor se realiza a 25°C. Método: corto, no forzado y 3 catadores. El origen de agua de referencia es un agua mineral embotellada.

Las actividades marcadas con **)" no estan amparadas por la acreditacion de n'nguna Entidad de Acredilacion. El resto de
actividades estan cublertas por la acreditacion ISO/IEC 17025:2017.




